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Einbauhinweise fir Curaflex® Ringraumverschluss RRV
Anwendungsbeschreibung

* VerschlieBBen offener Ringrgume
e VerschlieBen der verbleibenden Offnung nach dem Einbau
eines Dichtungseinsatzes

Der Verschlussring wertet die Offnung optisch auf, verhindert das
Eindringen von Insekten, von Schmutz oder Spritzwasser durch

den offenen Ringraum und die eventuelle Geruchsbildung durch
Kondensat. Auch wird durch den Verschluss der Luftaustausch (ohne
besondere Anforderung an die Dichtigkeit) zwischen angrenzenden
R&umen verhindert.

Einbau

Durchmesser der Kernbohrung bzw. des Futterrohres und der
Medienleitungen bestimmen (siehe Tabelle). Danach mit einem nicht
scharfen Gegenstand (z. B. Schraubendreher) die entsprechende
Sollbruchstelle anstechen und abziehen.

Den Verschlussring unter Verwendung von Gleitmittel Gber die
Medienleitung schieben. Dabei ist darauf zu achten, dass ein an der
Leitung eventuell vorhandener Grat den angeformten O-Ring des
Verschlussringes nicht beschadigt.

AnschlieBend den Verschlussring in Richtung der Durchfihrungs-
dffnung (Futterrohr bzw. Kernbohrung) schieben und in diese hin-
eindricken. Der Verschlussring sollte mindestens bindig mit der

Durchfihrungséffnung abschlieBen.
Leitung und/oder Lichtwellenleiter einschieben

Curaflex® Ringraumverschluss RRY DN 100

Leitungs-AD DN Futterrohr-/Kernbohrung D
» d [mm] [D in mm]
1x20-31 2x5 2x7
1x32-45 2x5 2x7 100 (99 - 104 mm)

1 x46-63 2x5 2x7
Curaflex® Ringraumverschluss RRV DN 200

Curaflex® RRV in Futterrohr/Kernbohrung D l0F=1:0) 258 2 200 (199 - 203 mm)
einsetzen 1x136-160| 2x5 2x7

Curaflex® RRV schlieBt bundig mit der Wand
ab
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